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Teh: 07551-62715 - Fax: 07551-67384 ,

Analvsennummer: 2209-34572

Auftraggeber: ZV WV OBERES KOLLBACHTAL,
Hauptstraße 19,84168 Aham

Prüfbericht: Parameter der Gruppe A und B gemäß TrinkwV
Verordnung zur Neuordnung trinkwasserrechtlicher Vorschriften vom 3.Januar 2018

Entnahmestelle: Ortsnetz, Grundschule Malgersdorf
Burgerstraße 3-5
Entnahme in der Hausinstallation im Knaben-WC am Waschbecken.

OKZ: 1230027722302 UKZ:
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Parameter Dimension Meßwert
Bestimmungs

grenze Grenzwert Meßverfahren

Mikrobiologie:

°C

KBE/ml

20.4

0

-

100

DIN 38404-C4-2:1976-12

TrinkwV § 15(1c):2018-01

Wassertemp.Zweck B

Koloniezahl bei 22'C

Koloniezahl bei 36*C KBE/ml 0 - 100 TrinkwV § 15(1c)2018-01

Escherichia coli KBE/100ml 0 - 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

Coliforme Keime KBE/100ml 0 - 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06

Enterokokken KBE/100ml 0

farblos

0 Enterolert-DW/Quanti-Tray

Sensorik

I. Sensorische Kenngrößen:

Färbung (vor Ort)

Trübung (vor Ort) - klar - - Sensorik

Geruch (vor Ort) - o.B. - - DINEN1622(B3)20C6-10Anh.C

Geschmack (vor Ort) - o.B. - - DEVB1/2 Teil 2:1971

SAK bei 436 nm m"1 <0.05 0.05 0.5 DIN EN ISO 7887 C1:2012-04

SAK bei 254 nm m"1 0.2 0.1 - DIN 38404-03:2005-07

Trübung, quantitativ NTU 0.07 0.05 1 DIN EN ISO 7027(C2): 2000-04

II. Physikalisch-chemische Kenngrößen:

Wassertemperatur 'C 20.4 - - DIN 38404-C4-2:1976-12

pH-Wert bei9,5 *C - 7.56 - >6.5 und <9.5 DIN EN ISO 10523(C5): 2012-04

Leitfähigkeit bei 25'C uS/cm 549 - 2790 DIN EN 27888 08:1993-11

Sauerstoff vor Ort mg/l 8.3 0.5 - DIN EN 25814 G22:1992-11

TOC (Org. geb. Kohlenstoff) mg/l 0.36 0.20 - DIN EN1484(H3): 1997-08

Freie Kohlensäure bei 10,5 'C mg/l 17 2 - berechnet ausBkp. bispH=8.2

Basekapazität bis pH=8.2 mmol/l 0.38 0.05 - DIN 38409-H7:2005-12

Säurekapazitätbis pH=8.2 bei 10,5 *C mmol/l <0.05 0.05 - DIN 38409-H7:2005-12

Säurekapazität bis pH=4.3 bei22,0 'C mmol/l

mmol/l

5.42

3.10

0.05

0.10

DIN 38409-H7:2005-12

DIN 38409-H6:1986-1Summe Erdalkalien

Gesamthärte 'dH 17.2 0.5 - DIN 38409-H6:1986-1

Karbonathärte 'dH 15.2 0.5 - berechnet aus ks4,3
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Kationen:

Calcium mg/l 73.8 1.0 - DIN EN ISO 14911 (E34):1999-12

Magnesium mg/l 29.8 0.5 - DIN EN ISO 14911 (E34):1999-12

Natrium mg/l 4.7 0.5 200 DIN EN ISO14911 (E34): 1999-12

Kalium mg/l 0.9 0.5 - DIN EN ISO 14911 (E34):1999-12

Eisen, gesamt mg/l < 0.005 0.005 0.2 DIN 38406-E 32:2000-5

Mangan, gesamt mg/l < 0.002 0.002 0.05 DIN 38406-33:2000-6

Aluminium mg/l 0.006 0.005 0.2 DIN EN ISO 12020 (E25):2005-05

Ammonium mg/l < 0.01 0.01 0.5 DIN 38406-E5-1:1983-10

Anionen:

Nitrit mg/l <0.01 0.01 0.5 DIN EN 26777 D10:1993-04

Nitrat mg/l <0.5 0.5 50 DIN EN ISO 10304-1 (D20):2009-7

Chlorid mg/l 9.3 0.5 250 DIN EN ISO10304-1 (D20):2009-7

Sulfat mg/l

mmol/l

22.2

6.36

1.0 250 DIN EN ISO 10304-1 (D20):2009-7

berechnetKationensumme (ceq)
Anionensumme (ceq) mmol/l 6.15 - - berechnet

lonenstärke mmol/l 9.07 - - berechnet

berechneter pH-Wert - 7.47 - - berechnet

pH (Calcitsättigung) - 7.26 - - berechnet

Freie Kohlensäure (berechnet) mg/l 17.1 - - berechnet

Gleichgewichts-Kohlensäure mg/l 25.8 - - berechnet

Pufferungsintensität mmol/l 0.89 - - berechnet

Sättigungsindex (berechnet) - +0,29 - - berechnet

Delta-pH - +0,21 - - berechnet

Calcitlösekapazität mg/l -21 - 5 DIN 38404-C10:2012-12

Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN EN12502

0.13 berechnetMuldenquotient S1

Zinkgerieselquotient S2 449.24 - - berechnet

Kupferquotient S3 23.45 - - berechnet
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Teil I:

Benzol M9/I <0.1 0.1 1 DIN 38407-F43:2014-10

Bor mg/l <0.02 0.02 1 DIN 38405-D17:1981

Bromat* mg/l < 0.0005 0.0005 0.01 LW-PVC 150:2016-03

Chrom mg/l < 0.0005 0.0005 0.05 DIN EN 1233 (E10): 1996-08

Cyanid* mg/l < 0.002 0.002 0.05 DIN EN ISO 14403-2:2012-10

1,2 Dichlorethan pg/i <0.2 0.2 3 DIN 38407-F43:2014-10

Fluorid, unfiltriert mg/l 0.14 0.05 1.5 DIN 38405-04:1985-07

Nitrat mg/l <0.5 0.5 50 DIN EN ISO 10304-1 (D20):2009-7

Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l < 0.10 0.01 1 berechnet

Quecksilber' mg/l < 0.0002 0.0002 0.001 DIN EN ISO 17852 (E 35) 2008-04

Selen* mg/l < 0.001 0.001 0.01 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Trichlorethen Mg/" <0.1 0.1 - DIN 38407-F43:2014-10

Tetrachlorethen Mg/" <0.1 0.1 - DIN 38407-F43:2014-10

Summe Tri- und Tetrachlorethen Mg/i n.n. 10 berechnet als Summe

Uran* mg/l 0.0024 0.0005 0.01 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Analyse gemäß Anl.2, Teil II derTrinkwV 2001

Antimon* mg/l < 0.001 0.001 0.005 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Arsen* mg/l 0.0006 0.0005 0.01 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Benzo-(a)-pyren Mg/i < 0.0025 0.0025 0.01 DIN 38407-F39:2011-09

Blei mg/l < 0.002 0.002 0.01 DIN 38406-E6:1998-07

Cadmium mg/l < 0.0002 0.0002 0.003 DIN EN ISO 5961 E19:1995-05

Kupfer mg/l <0.04 0.04 2 DIN 38406-E7:1991-09

Nickel mg/l 0.002 0.002 0.02 DIN 38406-E11-3:1991-09

Nitrit mg/l

Mg/i

<0.01

< 0.010

0.01

0.010

0.5 DIN EN 26777 D10:1993-04

DIN 38407-F39:2011-09Benzo-(b)-fluoranthen

Benzo-(k)-fluoranthen Mg/i < 0.010 0.010 - DIN 38407-F395011-09

Benzo-(ghi)-perylen Mg/i < 0.010 0.010 - DIN 38407-F39:2011-09

lndeno-(1,2,3-cd)-pyren Mg/i < 0.010 0.010 - DIN 38407-F39:2011-09

PAK-Summe Mg/i n.n. 0.1
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Trihalogenmethane:

Trichlormethan (Chloroform) Mg/i <0.1 0.1 - DIN 38407-F43:2014-10

Bromdichlormethan pg/i <0.1 0.1 - DIN 38407-F43:2014-10

Dibromchlormethan Mg/' <0.2 0.2 - DIN 38407-F43:2014-10

Tribrommethan (Bromoform) ug/i <0.2 0.2 - DIN 38407-F43:2014-10

SummeTrihalogenmethane mq/i n.n. 50 berechnet als Summe

Vinylchlorid mq/i <0.1 0.1 0.5 DIN 38407-F43:2014-10

Zufallsstichprobe (UBA)

Blei (Z-Probe) mg/l < 0.002 0.002 0.01 DIN 38406-E6

Kupfer (Z-Probe) mg/l <0.04 0.04 2 DIN 38406-E7

Nickel (Z-Probe) mg/l < 0.002 0.002 0.02 DIN 38406-E11-3:1991-09

PESTIZIDE*

2,4-D Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

2-Hydroxyatrazin Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzamid Mg/i <0.02 0.02 GOW: 3 ug/l DIN 38407-36:2014-09

Aclonifen Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Amidosulfuron Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Atrazin Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Azoxystrobin Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Bentazon Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Bixafen Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09 n.akk.

Boscalid Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Bromacil Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Bromoxynil Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Carbendazim Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Carbetamid Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Clodinafop Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Chloridazon Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Chlortoluron Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Clomazone Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Clopyralid Mg/' <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Clothianidin Mg/' <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09

Cyflufenamid Mg/i <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09








